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Тормозной модуль
BU30-6 75-100

Габаритный чертеж VEDA МС
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Сеть

Торможение

Авария

VEDAVFD

Предупреждение - опасность поражения
электрическим током

· Прочитайте руководство по эксплуатации перед
проведением монтажа и вводом в эксплуатацию

· Не снимайте крышку при подаче питания

· Крышка может быть снята не менее чем через
10 минут после ограничения питания и
выключения индикатора "Сеть"
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